I Unita di trattamento dell’aria di rinnovo
Fresh air makeup air handlers

Estrattori d’aria cassonati Air exhaust boxes




I Unita di trattamento dell’aria di rinnovo
Fresh air makeup air-handlers

DETTAGLIO PANNELLO
AFONICO PER ESTRATTORI E
UNITA” DI TRATTAMENTO ARIA

DETTAGLIO ISOLAMENTO
AFONICO PER ESTRATTORI E
UNITA" DI TRATTAMENTO ARIA

DETTAGLIO ANTIVIBRANTE
PER ESTRATTORI E U.T.A.

ANGOLO 3 VIE

PANNELLO FISSO  PANNELLO REMOVIBILE BLENUM LAM. ALLUMINIO
o
5
2 201 = 201\ ISOLAMENTO_AFONICO

3 - LAMIERINO DI_CONTENIMENTO
3
: | CANOTTO ALL- [\]
25 20
178 | 202 VENTILATORE ‘ %

SERRANDA DI TARATURA ALLUMINIO
STR 300x310
PIASTRA DI FISSAGGIO VENTILATORE
ALLUMINIO 20/10 380x380
VENTILATORE
G4D 180 BDO4—01
STAFFA_VENTILATORE
[TNOX 15/10 SALDATA
PROFILO_ALLUMINIO P25-30

ALLUMINIO ANODIZZATO
ANGOLO TRE VIE P300-25
ALLUMINIO
LSAOBL/;%N,IS AFS%‘NCSFLEX ISOLAMENTO ADESIVO 6 mm

: 5 ARMAFLEX CLASSE 1
ADESMIZZATO PASSACAVO D.29 (CAVO ELETTRICO)
PASSACAVO D.29 (SFIATO ARIA)
PANNELO DI CHIUSURA
ALLUMINIO 10,/10
ISOLATO NTERNAMENTE
SCATOLA SEPARATA PER
COLLEGAMENTI ELETIRICI
(1.5 Mt CAVO ELETTRICO)

ANGOLARI DI TENUTA BLENUM
ALLUMINIO 10/10 RIVETTATO
ISOLAMENTO ANTIVIBRANTE
CLASSE 1 Sp.19_mm
CANOTTO PER VENTILATORE

= 40K UMING 10

10
— (H. DA STABILIRE AL MONTAGGIO)

U.TA.
ISOLAMENTO AFONICO
PANNELLO
ISOLAMENTO AFONICO

PANNELLO

FILTRO ARIA ESTERNA
MATERASSINO FILTRANTE T707A
RETE MAGLIA 10x10 PLASTIFICATA
TELAIO ALLUMINIO 10/10

ANGOLARE PORTA FILTRO /
ALLUMINIO 10/10

PANNELLI DI CHIUSURA
ISOLAMENTO ADESIVO 6 mm
ALLUMINIO 15/10

FISSAGGIO PANNELLO
INOX 15/10 SALDATA

FISSAGGIO SERRANDA
INOX 15/10 + VITE 6 MA

4" F

PANNELO DI CHIUSURA
ALLUMINIO 10/10
ISOLATO NTERNAMENTE
LATO ISPEZIONE
ACCESSIBILE PER
MANUTENZIONE

PANNELLO FISSO
ALLUMINIC 10/10

ISOLATO  NTERNAMENTE

LATO COLLEGAMENTI IDRAULICI
ANGOLARE PORTA FILTRO
ALLUMINIO 10/10

MANICOTTO INOX 3
SCARICO CONDENS
BATTERIA PT25 AF 6R 300x300
ANGOLARE PORTA FILTRO
BACINELLA RACCOLTA CONDENSA ALLUMINIO 10/10
INOX 15/10 STAGNA MANICOTTO OTTONE 3/4" M
ACQUA TRATTATA
MANICOTTO INOX 3/4” F
SCARICO CONDENSA

TUTTA LA BULLONERIA IMPIEGATA L R el

DIMENSIONAL

UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA
400 — 800 me/h

PER ['ASSEMBLAGGIO DELLE PARTI
SARA” IN ACCIAIO INOSSIDABILE

TRIFASE e

UNITA” DI TRATTAMENTO ARIA ESTERNA UNITA” DI TRATTAMENTO ARIA ESTERNA

UTA3T800 CONDARIA _CODICE: 460037800 UTA3T1000 CONDARIA _CODICE: 4600371000 mﬁ
ENTILATORE G4D160.6004.01 — ENTLATORE TR 7/7 C W0z20 D. 20 i
PIASTRA VENTILATORE | 380x380 ALLUMINIO 20/10 I ;'j i :j] PIASTRA VENTILATORE | 5TA 80 4poli 075 Kw _ MOZZO D. 19
PANNELLI P25-ALLBANGO 10/10 PANNELLL P25-ALLAIANCO 10/10
ISOL. AFONICO KA.6325 AD—SOUNDFLEX I e — ISOL. AFONICO. KA.6325 AD—SOUNDFLEX
ISOL. ANTICONDENS ARMAFLEX CL.1 Sp.6mm fas ISOL. ANTICONDENSA | ARMAFLEX CL1 Sp.6mm
BATIERIA PT25AF 6R.12T.3004 500 BATTERIA PTES 14T6R 400x400A
SERRANDA SP.125 500x310H SERRANDA STHA 400x410
FICTRO T707A-455,380_Sp20mm FILTRO 670x530x20
SCARICO CONDENSA | INOX 0. 3/4x25mm F SCARICD CONDENSA | INOX_D._3/4x25mm F
ATTACCHI ACDUA | w2 G 22x3/4 OTTONE = ATTACCHI ACQUA | 2 _FG 223/4 OTTONE
PASSACAYO_STD. D.28] m'2 VEMER (FORO 29) 1 Z PASSACAVO STD. D.26| 2 VEMER (FORO 29)
SFATO ARIA KIT_BREMEOFLEX_FCU o SATO ARIA KIT_BREMBOFLEX_FoU
QUADRO FLETTRICO | 80X 01 GEwss S |— QUADRD FLETTRICO | BOX DI DERWAZIONE GEWSS
BULLONERIA ACCINO INoX BULLONERIA ACCIAID INOX
- PULEGGIA MOTORE 2 GOLE SPA 100 MOZZO 1610-19
CARATTERISTICHE TECN\CH/E/ [a00/3/ ISII=: FULEGGIA VENTILATORE| 2 GOLE SPA 120 V0720 1610-20
aQ c HE 230/3/50 | 400/3/50 CINGHIE N2 SPA 1032
o ‘ me/h | Frig/n |mm|RPMIKS T TR A Tk (Pl A N.4_AA 25/30 W6
UTA37800 | 400-800 | 8500~ 16000 | 25 [1030[ 25 o.185 [4]0.34[025 [ fos2] .. o, o ST SINT. 63/80
PUO" FUNZIONARE ANCHE A 60 HZ CARATIERISTICHE TECNGIE
ORIENTAMENTO ( GUARDANDO IL FILTRO ) o [t | g |t oo |27 0070
mc/h Frig/h  |mm Kw [P A [kw [P[ A
luTA3T1000]800- 1200]15500-23000] 30 | *=+ [55 | 075 [43.32] 0.75[4 [1.02
TRASMISSIONE STANDARD PM125/PV100 (g’ 1800)
ORIENTAMENTO ( GUARDANDO IL FILTRO )
DESTRA SINISTRA
CoCEmenTT ELETRET e EETET
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DESTRA VERTICALE
~PREVEDERE UN MINNO DI 100 mm SUL PERMETRO DELL" UNTTA' B RASARE = e ~PREVEDERE. UN NINIMO DI 100 mrm SUL PERIMETRO DELL’ UNITA RS D -
ALLOW A WINUM OF 100 mm QLT FROM PERWETER OF THE UNT S e e e e e o ALLOW A WINIUM OF 100 mm QUT FROM PERIETER OF THE UNIT S e e o e
~POSIZIONARE IL QUADRO ELETIRICO IN MODO CHE RIMANGA ACCESSIBILE S S ENSToALT ~POSIZIONARE IL QUADRO ELETTRICO IN MODO CHE RIMANGA ACCESSIBILE — T —
PER EVENTUALL VERIFICHE 0 SOSTUZION! e i - PER EVENTLALI VERIFCHE 0 SOSTFUZION! -
THE ELECTRC 80K BE FIXED IN ACCESSELE POSITON FOR THE | UNTH D1 TRATIAVENTO ARA THE ELECTRC BOK BE FIED IN ACCESSBLE POSITON FOR THE N O TRATIAVENTG AR
NECESSARY CONNECTION VERIFY AND POSSIBLE REPLACEMENT = TRIFASE nptmn NECESSARY CONNECTION VERIFY AND POSSIBLE REPLACEMENT o TRIFASE e pin
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